
Universidad Nacional de Entre RíosAnexo Convocatoria 298/2017

298/2017

ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón ImagenEspecificación Técnica

SERVICIO DE CONTROL, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE
MATAFUEGOS POLVO AB DE 10 KG. DEBEN POSEER EL
SELLO IRAM  DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM 3517
PARA CONTROL, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE
MATAFUEGOS. MIENTRAS SE REALICE EL PROCESO DE
CONTROL Y RECARGA LA EMPRESA DEBERA DEJAR
MATAFUEGOS AUXILIARES EN LA FACULTAD
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SERVICIO DE CONTROL, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE
MATAFUEGOS POLVO ABC DE 5 KG. DEBEN POSEER EL
SELLO IRAM  DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM 3517
PARA CONTROL, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE
MATAFUEGOS. MIENTRAS SE REALICE EL PROCESO DE
CONTROL Y RECARGA LA EMPRESA DEBERA DEJAR
MATAFUEGOS AUXILIARES EN LA FACULTAD
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ARTEFACTOS DE LUCES DE EMERGENCIA

    •  Alimentación 220 V -50/60 Hz
    •  Potencia 2W
    •  Corriente 15mA
    •  Bateria 3.7v 1,3Ah Li-on
    •  Autonomía: Intensidad máxima 4 hs.
    •  Automonía: intensidad Standar 7 hs.
    •  Material Ignífugo
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ARTEFACTOS INDICADORES DE SALIDA DE EMERGENCIA
LUMINOSOS LED.
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